
 

 

Prot.n.  2013O-27260 
 

Latina, 24 agosto 2013 
 

 
 
Oggetto: Acqua maleodorante Anzio e Nettuno 
  
Si informa che, a seguito di segnalazione fatte dagli utenti del Comune di Anzio e 
Nettuno inerenti ad acqua maleodorante i tecnici di Acqualatina sono intervenuti 
tempestivamente individuando un pozzo privato con valvola di ritegno non 
funzionante in modo adeguato che immetteva acqua nella condotta comunale. 
Si ritiene pertanto che la situazione sia rientrata nella normalità. 
 
Le zone interessate sono:                

Comune di Nettuno 
 

Via Cinque Giornate 
 
 

Comune di Anzio 
 

Via Passo Furlo 
Via Passo Somma 

Via Nava 
Via Passo Bondone 

 
Il gestore comunque effettuerà prelievi per verificare la conformità dell’acqua erogata. 
Si consiglia a scopo precauzionale fino all’attesa delle risultanze analitiche di non 
utilizzare l’acqua per scopi idropotabili. 
 
 
 
Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A. 
 


